Техническое задание на выполнение работ
по текущему ремонту и техническому обслуживанию сетей уличного освещения 
на территории городского парка, детского городка «Сказочный» и плотины

города Красногорск.                                     
Технические характеристики

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед. измерения
	Количество 

	1
	Сети уличного освещения ПР 04 кВ    
	км
	16,8      

	2
	Светильники с ртутными лампами высокого давления
	шт.
	549

	3
	Светильник с лампами накаливания 100Вт
	шт.
	10

	4
	Пункты питания сетей
	шт.
	9

	5
	Опоры ж/б
	шт.
	64

	6
	Опоры металлические
	шт.
	250   

	7
	Светильники с лампами ДиАТ
	шт.
	64


	Качественные характеристики

	1. Количество осветительных приборов находящихся в исправном состоянии должно быть не менее 95 % от общего количества осветительных приборов;

2. Количество неработающих лампочек на отчетный период не должно превышать 5 % от общего количества;

3. В случае невозможности срочного устранения обнаруженной неисправности, выполнение работ производиться в срок не более 10 дней.


Техническое обслуживание  сетей уличного освещения

	№

п/п
	Наименование работ

	
	       Работы по техническому обслуживанию объектов уличного освещения представляют собой комплекс профилактических работ по уходу за сооружениями, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов.
Техническое обслуживание включает в себя:

- ежемесячное снятие показаний приборов учета и передача их Заказчику и Энергосбытовой организации;

- контроль за состоянием установок уличного освещения путем проведения периодических и внеочередных осмотров установок и объектов - выявления повреждений в сетях и устройствах управления

- выявления не горящих светильников; 

- замена электроламп в светильниках (исполнитель работ обеспечивает бесперебойное освещение обслуживаемых территорий),

- надзор за исправностью электросетей, осветительной арматуры и оборудования; 

- работы, связанные с ликвидацией мелких повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования; 

- профилактические испытания электрооборудования,

- проверка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам;

- частичная замена опор уличного освещения, силового кабеля, проводов, изношенной арматуры;

- аварийно-восстановительные работы связанные с действием природных явлений и третьих лиц;

- обслуживание пунктов подключения сетей наружного освещения к сетям общего пользования.

Осмотр установок наружного освещения должен производиться в следующие сроки: пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки распределительных устройств, сборок, установок - не реже одного раза в 3 месяца;   установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, оттяжек, кронштейнов цоколей опор - один раз в месяц.

Проводить периодические (не реже одного раза в месяц) осмотры объектов наружного освещения в темное время суток для определения неработающих светильников с составлением перечня дефектных светильников.

Проводить периодические (не реже одного раза в месяц) осмотры в светлое время суток для определения дефектов объектов наружного освещения с составлением дефектных ведомостей

Очистка со съемом рефлекторов и отражателей, исправление крепежных деталей и контактных соединений - не реже двух раз в год.

	
	Текущий ремонт

	№

п/п
	Наименование работ

	
	Текущий ремонт включает следующие виды работ:

исправление поврежденных опор уличного освещения в пределах 10%  общего количества в течение года; замена проводов и растяжек в пределах пролета между опорами, но не более 10%  общего протяжения проводов и растяжек; замена осветительной арматуры в отдельных местах, но не более 10%  общего количества арматуры в течение года; замена кабеля и провода местами и участками, но не более 10% общей протяженности  на данном участке; ежегодное проведение ревизии и ремонт автоматики и телемеханики с заменой деталей, нарушающих работу аппаратуры, в пределах 5 % балансовой стоимости.


	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Новый Раздел
	 

	1
	Проверка состояния работы светильников  (Проверка состояния освещения в вечернее время Оформление и сдача листка обхода)
	км трассы
	16,8
	 

	2
	Осмотр  закрытых светильников с ртутными лампами (Проверка крепления, надежности контактных соединений)
	светильник
	613
	 

	3
	Визуальный осмотр воздушных линий (Проверка состояния крепления траверс; проверка состояния проводов в местах вязки; проверка состояния покрытий металлических опор, кронштейнов; устранение мелких дефектов)
	км трассы
	3,2
	 

	4
	Осмотр шкафов учета и управления (Проверка исправности корпуса шкафа и его герметичности, очистка шкафа от грязи. Проверка соединения жил кабеля. Проверка заземления. Окраска кабельного шкафа внутри и снаружи. Укрепление плакатов. Написание номера.)
	шт.
	9
	 

	5
	Замена перегоревших ламп
	элемент
	613
	 

	6
	Ремонт закрытых светильников с ртутными лампами (Замена перегоревших ламп Расфазировка светильника Замена пускорегулирующей аппаратуры Устранение обнаруженных неисправностей)
	светильник
	549
	 

	7 
	Ремонт закрытых светильников с лампами накаливания  (Замена перегоревших ламп Расфазировка светильника Замена патрона Устранение обнаруженных неисправностей Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника Замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника)
	светильник
	10
	 

	8
	Текущий ремонт металлических опор (Проверка состояния опор на коррозийное и антикоррозийное покрытие; смазка болтов цоколя Проверка на коррозию металлических фундаментов опор Выправка опор, рихтовка цоколя Нумерация опор)
	опора
	250
	 

	9
	Текущий ремонт шкафов учета (Ревизия вводного рубильника, магнитного пускателя, фотореле, счетчика с зачисткой контактных соединений Чистка и протирка изоляторов, разделок и жил кабеля, шин, каркаса сборки, соединительных проводов, контактных соединений, распределительных шин, пинцетов, предохранителей и прочего оборудования Ревизия кабельных наконечников Ревизия или, при необходимости, замена автоматов отходящих направлений Ревизия видимого контура защитного заземления Окраска каркаса сборки и щита учета, контура заземления, предохранительных решеток, щитов, кабельных канналов, видимых участков бронированного кабеля Раскраска шин и жил кабеля Проверка маркировки кабеля с частичной заменой бирок Ремонт сети внутреннего освещения шкафа Проверка защитных средств)
	шт
	9
	 

	10
	Выполнение аварийно-восстановительных работ в течение года
	
	
	


Главный инженер АУ «КЦКиД»


_____________________ Кашкин В.П.
